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Information des FNFW vom April 2006  

Betrifft: DIN 14675:2003-11, Anhang A 
Inkrafttreten des Anhangs A der DIN 14675:2003-11 
„Brandmeldeanlagen – Aufbau und Betrieb“  

Der Arbeitsausschuss hält es für notwendig, auf Folgendes hinzuweisen:    

In DIN 14675:2003-11, A.3 „Übergangsregelungen heißt es:    

„AÜA, an denen bauordnungsrechtlich geforderte BMA angeschlossen sind, 
müssen spätestens 10 Jahre nach Inkrafttreten des Anhangs so 
beschaffen sein und betrieben werden, dass von diesem Zeitpunkt ab alle 
Anforderungen nach 6.2.5.1 uneingeschränkt genügen. Für neu in Betrieb 
gehende AÜA gilt dies spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Anhangs.“    

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens des Anhangs A der DIN 14675 gilt das 
Ausgabedatum von DIN 14675/A1:2001-08.  

Als Übergangsfristen gelten danach:    

+ für AÜA, an denen bauordnungsrechtlich geforderte BMA 
angeschlossen sind: 2011-08 

+ für neu in Betrieb gehende AÜA: 2006-08 


